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                 Úseky C,E,F - 3 hladiny IR bariér
          

                 Úseky  A,B,D, 2 hladiny IR bariér
                                      1 hladina MW bariér
                        Výkop pro kabeláž                                                Úsek E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Úsek B    
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       Strážní věž 
































Ústředna EZS








Infrazávory+MW délka úseku  99,5m








infrazávory déka úseku 61,8m





Infrazávory +MW délka úseku  92,8m





Infrazávory+MW 93,8m











