Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo
Technický popis

Výměna 2 ks atmosférických plynových kotlů o výkonu 2 x 40 kW čítá práce - demontáž                a likvidaci stávajících kotlů, dodávku a montáž dvou kondenzačních plynových kotlů 2 x 40 kW vč. dodávky a montáže povinného příslušenství, kaskádové ekvitermní regulace, odtahu spalin, napojení na něj a na stávající plynoinstalaci. Taktéž provedení předmětných zkoušek a revizí a projekt skutečného provedení.



Předpokládaný rozsah prací a způsob řešení:

· Demontáž stávajících 2 ks kotlů
· Instalace kondenzační plynové kotle o výkonu 40kW – 2 ks
· Kontrola přívodů média a elektroinstalace
· Odkouření, přívod spalovacího vzduchu
· Kaskádové ekvitermní regulace systém MaR
· Zajištění likvidace starých kotlů a likvidaci vzniklých odpadů
· Provedení zkoušek těsnosti a zkoušky provozu
· Provedení revize kotlů
· Zpracování dokumentace skutečného provedení



Cíle výměny kotlů:

· úspora spotřeby plynu.
· zlepšení bezpečnostním podmínek při provozu nízkotlaké kotelny v souladu s vyhl. č. 91/1993 Sb. 
· novou technologií bude zajištěno splnění emisních limitů v souladu s legislativními požadavky, se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
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