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PLÁTNO STAHOVACÍ VÝVODY Z R2:
CYKY-J 5 x 16 - PŘÍVOD Z R1
CYKY-J 3 x 1,5 - PŘÍVOD - HDO-REZ.
2-1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. NO

H07V - U 10 z/žl - DOPLŇ. POSPOJ - VZT, KLIMAJEDNOTKY

2-15- CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. WC-OSOUŠEČ 

2-2.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - OVLÁD.OBV. - TLAČÍTKA

2-2 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SCHODIŠTĚ

2-46 - CYKY-J 5 x 6 - KJ1 - KLIMAJEDNOTKA VENKOVNÍ

2-2.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. CHODBA

2-3 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. UMÝVÁRNA, WC
2-4 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. UMÝVÁRNA, WC
2-5 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KANCEL. 212,213
2-6 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KANC. 215 - STÁVAJÍCÍ
2-7 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KANCEL. 216,217
2-8 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KANCEL. 202,203
2-9 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KANCEL. 204
2-10 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. ZASED.MÍSTN. 205
2-11 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KANCEL. 206 207
2-12 - 

2-14 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. WC-OSOUŠEČ 

2-17 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV.WC-ZÁSOBNÍK OHŘÍV. TUV 

2-20- CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-KANCEL. 212, 213

2-16- CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV.WC-ZÁSOBNÍK OHŘÍV. TUV 

2-13 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. CHODBA

2-21- CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-KANCEL. 215-STÁVAJ.
2-22- CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-KANCEL. 215-STÁVAJ. 
2-23- CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-KANCEL. 216 

2-31 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KUCH. 217

2-25- CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-KANCEL. 203 
2-26- CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-KANCEL. 204
2-27- CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-ZASED.MÍSTN. 205
2-28- CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-KANCEL. 206

2-24- CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-KANCEL. 202

2-29- CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. OBYČ.-KANCEL. 207 
2-30 -

2-32 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KUCH. 217
2-33 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KUCH. 217-OHŘÍVAČ TUV
2-34 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC -KANCEL. 212, 213
2-35 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC -KANCEL. 213
2-36 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC -KANCEL. 215 - STÁVAJ.
2-37 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC -KANCEL. 215 - STÁVAJ.
2-38 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC -KANCEL. 215, 216

2-41 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC -KANCEL. 203, 204
2-40 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC -KANCEL. 202
2-39 - 

2-42 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC - ZASEDACÍ MÍSTN. 205
2-43 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC -KANCEL. 206
2-44 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC -KANCEL. 207
2-45 - 

2-18 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PRO ÚKLID - KANCELÁŘE
2-19 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PRO ÚKLID - KANCELÁŘE
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