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V Bélusicich dne 23.09.2014

Odpovéd’ na dodatené informace

Pfedné bych vas rada upozornila na fakt, Zze se jedna o zakazku malého rozsahu §12 odst.3
zékona ¢.137/2006Sb viz Vyzva s odkazem na §18 odst. 5 je zadavatel povinen dodrzet pouze

zasady §6.

Odpovédi na Vase otazky:

1) Obklady se sundaji, rozvody nebudou dotéeny — jsou pod omitkou. Elektroinstalace se

v ramci PD nefesi — zlistane stavajici.

2) Protiskluzova podlaha stanovena v PD — protiskluz nikdy neni leskly.

3) Polystyren tl. 10cm

4) Na toto odpovida vykres D. 1.1.6 — dvouslozkova stérkova hmota

5) Vyska zarubni bude dle podlahy — na cenu to vliv nema. Vyska se bude fesit na stavbé.

Nové zarubné prosim oceiite pod ¢arou Vykaz — vymér.
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6) VPD jsou ndzvy vyrobkii orientacni, zalezi pouze na dodavateli, jaky typ navrhne.
Podminkou je omitka dle Vyzvy — tzn: ,,omitka vhodna do prostor se zvySenou vihkosti*.

Omitka ma plochu 38,5 m?.

7) Vizbod 5

8) Dvouslozkova stérka bude udélana ve vrstvé, ktera je doporucena vyrobcem konkrétni

stérky.

9) Vzhledem k tomu, ze zarubné budou osazeny nové a dle vysky nové podlahy — neni nutno

dvete upravovat.
10) 200 mm ocente otvor dle daného Vykazu — vyméru.

11) Predpokladame, ze kazdy dodavatel si je védom toho, Ze musi ve své kalkulaci poditat

s tzv. profezem.

12) Docasna demontaz otopnych téles neni ve vykazu- vyméru — provede zadavatel.
13) Ano, je aktualni.

14) Bod 5. Vyzvy

S pozdravem

Vedouci stavebniho referatu
Be. Karolina Vyhlasova




